	Felanmälan Brf Gässlingen2



Datum: 2026-06-
Anmälare: Backåkersvägen 24
Anmält fel: Pannan har lågt tryck, knäppande ljud
Felsökning vicevärd: Luftar pannan och ställer in panntrycket. Dagen efter samma fel.
Kontrollerar om någon av säkerhetsventilerna läcker. Konstaterar att båda läcker.
Åtgärd vicevärd: Kontaktar Mogens på Wickmans rör. De har säkerhetsventilen för varmvattnet på lager och kommer direkt och byter den. Den andra ventilen är beställd och de återkommer nästa vecka och byter även denna.
Tidsåtgång vicevärd: 1 timme
Anlitad entreprenör: Wickmans rör
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